
Подключение трехконцового ТАБа
Синий подключить к ТЕНам снизу.
Коричневый к нулевому проводу, а на желтый подать питание от шнура (N) обычно синий.
 Провода подходящие к TF- соеденить вместе.

Таким образом плавкий предохранитель окажется в нулевом проводе, что на надежность защиты  никак не повлияет.
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