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Точка 1. Наружний воздух. t = 39 С, φ = 78%.

Точка 2. Параметры смеси внутреннего воздуха с наружним. t = 32 С,  φ = 67,5%, d = 20г/кг, h = 83 кДж/кг.

Точка 3. Внутренний воздух (в помещении). t = 28,6 С, φ = 60%, d = 14,5г/кг, h = 66 кДж/кг.

Точка 4. Приточный воздух. t =  20 С, φ = 90% (!), d = 13г/кг, h = 52 кДж/кг.

Процесс 1-2, 3-2: Смешивание наружнего и внутреннего воздуха.

Процесс 2-4: Процесс обработки воздуха в фанкойле.

Процесс 4-3: Ассимиляция приточным воздухом теплоизбытков в помещении.
